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Resumen Los sistemas de gestio´n de energ´ıa y ma´s espec´ıficamente los
sistemas de distribucio´n, cuentan con numerosos mo´dulos que requieren
compartir informacio´n de un modelo de datos comu´n. En general, estos
mo´dulos son desarrollados por separado y la informacio´n utilizada puede
requerir de una adaptacio´n. En este contexto, EPRI (Electric Power
Research Institute) establecio´ un modelo de datos esta´ndar para estos
sistemas denominado CIM (Common Information Model).
CIM esta´ descrito mediante diagramas de clases y paquetes, cuya com-
posicio´n arquitecto´nica ha sido ampliamente documentada. No obstante,
no hay descripcio´n clara de co´mo instanciar el modelo. En este trabajo
se propone el desarrollo de un mo´dulo que administre un modelo CIM.
Se describen diferentes alternativas de implementacio´n y tecnolog´ıas a
utilizar, detallando ventajas y desventajas. Finalmente, se propone una
descomposicio´n funcional en dos modelos: esta´tico y dina´mico, que per-
mitan administrar por separado caracter´ısticas f´ısicas y lo´gicas de la red
de energ´ıa.
Keywords: CIM, DMS, Redes de energ´ıa, Software de gestio´n, Inter-
operabilidad y sistemas de integracio´n.
1 Introduccio´n
1.1 Sistemas de gestio´n de energ´ıa
Las redes ele´ctricas se gestionan desde los centros de operaciones para garantizar
el mantenimiento de un suministro de energ´ıa. Un centro de operaciones realiza
y coordina diversas funciones, como por ejemplo el monitoreo de sistemas, el
control y administracio´n de cuadrillas, entre otros.
A medida que los sistemas de distribucio´n de energ´ıa evolucionan, los centros
de operaciones que los controlan tambie´n lo hacen para incorporar nuevas fun-
ciones. Los distintos sistemas tecnolo´gicos utilizados se simplifican cada vez ma´s,
proporcionando una herramienta integrada de vigilancia y gestio´n para mejorar
la toma de decisiones de los responsables.
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En los u´ltimos an˜os, diversos factores externos han ayudado a acelerar el
desarrollo y la expansio´n de los sistemas de gestio´n tendiente a generar redes
inteligentes. Los factores del cambio comprenden a la sociedad, los gobiernos, y
a las organizaciones encargadas de la distribucio´n y la aplicacio´n de tecnolog´ıa.
Estos se han dirigido hacia la modernizacio´n de la red. Los costos crecientes de
la nueva generacio´n y transmisio´n de energ´ıa, son factores que tambie´n influyen
en el cambio tecnolo´gico.
Claramente, los centros de control del a´rea de distribucio´n necesitan poder
afrontar los nuevos desaf´ıos del sector [5,7]. En este contexto, los DMS (Distribu-
tion Management System) son una pieza fundamental para el manejo inteligente
de las redes ele´ctricas, permitiendo la integracio´n de los sistemas de adquisicio´n
de informacio´n (normalmente SCADA) con aplicaciones orientadas a la opera-
cio´n de redes.
Un DMS integra una coleccio´n de aplicaciones disen˜adas para monitorear y
controlar toda la red de distribucio´n de manera eficiente y confiable, buscando
adema´s mejorar la confiabilidad y calidad de servicio en te´rminos de reduccio´n de
las interrupciones, como as´ı tambie´n en minimizar el tiempo de interrupciones.
Con el fin de dar soporte en la toma de decisiones adecuadas, y en las ac-
tividades de operacio´n y mantenimiento, los DMS suelen proveer una serie de
aplicaciones con funcionalidades y herramientas ba´sicas:
– CAD Unifilar: Una parte importante del DMS es la visualizacio´n de la
red ele´ctrica con varios niveles de abstraccio´n. Esta herramienta permite
al operador del sistema ver el estado actual de la red de manera online,
modificar lo topolog´ıa de la misma, y visualizar los resultados de los distintos
algoritmos del DMS sobre el estado actual.
– Sistema de Adquisicio´n de Datos (SCADA): Se encarga de la toma
de mediciones de la red para generar datos que puedan ser manipulados por
el software del DMS. Para ello debera´ tomar un conjunto de sen˜ales f´ısicas,
convertirlas a unidades conocidas, y digitalizarlas de manera que se puedan
procesar.
– Flujo de Potencia: Encargado del ca´lculo de condiciones de operacio´n en
re´gimen permanente. En estos ca´lculos se determina las tensiones en las
barras del sistema, las potencias activa y reactiva (tanto de inyeccio´n en
barra como flujo en l´ıneas), y las pe´rdidas en los distintos componentes de
la red.
– Estimador de Estados: Tiene como entrada el modelo de red, las medidas
del SCADA y los datos histo´ricos, con el objetivo de reconstruir el estado
general del sistema. Adema´s, el estimador de estados se utiliza para generar
los datos de entrada para el resto de los algoritmos y/o aplicaciones.
– Ana´lisis de Conectividad de Red (NCA): Permite determinar la topo-
log´ıa dina´mica basada en la informacio´n de las cargas y las fuentes, junto
con la informacio´n de conectividad esta´tica de los componentes de la red.
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1.2 Interoperabilidad de las aplicaciones de un DMS
Como se menciono´ anteriormente, los DMS esta´n formados por distintas aplica-
ciones. Muchas de estas comparten informacio´n; por ejemplo, la mayor parte de
las aplicaciones de un sistema de gestio´n deben importar la informacio´n acerca
de la topolog´ıa de la red ele´ctrica. El problema es que, en general, dichas aplica-
ciones pueden ser desarrolladas por distintos fabricantes. Esto implica que cada
aplicacio´n tiene su propia manera de organizar la informacio´n, y cuenta con un
formato propio para intercambiarla. Por lo tanto, si dos aplicaciones deben inter-
cambiar informacio´n es necesario un convertidor de formato, lo cual incrementa
el costo y la complejidad de los DMS.
A finales de los 90, en vista de este problema, el principal organismo encar-
gado de realizar investigaciones en relacio´n a los sistemas ele´ctricos de potencia
en los Estados Unidos de Ame´rica, el EPRI (Electric Power Research Institu-
te), comenzo´ a elaborar un modelo de informacio´n u´nico para las aplicaciones
encargadas de la gestio´n de las redes ele´ctricas. Este modelo se denomino´ CIM
(Common Information Model). Posteriormente la IEC (International Electro-
technical Commission) lo adopto´ como el modelo de informacio´n internacional
esta´ndar para la gestio´n de los sistemas ele´ctricos, con lo cual el modelo CIM
propone la manera de organizar toda la informacio´n que pueda ser necesaria en
las aplicaciones dedicadas a la gestio´n de las redes ele´ctricas.
El EPRI define CIM dentro de las series de normas IEC 61970 e IEC 61968.
Las primeras, se centran en los sistemas de gestio´n de las redes de transpor-
te, tambie´n llamados en la literatura EMS (Energy Management System); y las
segundas extienden el paquete para soportar los sistemas de gestio´n de las re-
des de distribucio´n o DMS[14]. En la Figura 1 puede verse un diagrama de la
interaccio´n de los paquetes. Adema´s, las normas mencionadas describen una ar-
quitectura de referencia para la integracio´n entre las aplicaciones, los servicios
de comunicacio´n de acceso a la informacio´n, y formatos para el intercambio de
informacio´n. Por ejemplo, CIM/XML [4,2] es un formato conocido para el inter-
cambio de grandes cantidades de informacio´n acerca de la topolog´ıa de las redes
ele´ctricas a gestionar. Tambie´n se utilizan otros formatos como CIM/XSD [4] o
CIM/SVG [9].
Figura 1. Paquetes CIM y dependencias [4].
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CIM esta´ descrito mediante diagramas de clases y de paquetes UML, y en
este sentido hay mucho material de uso acade´mico/profesional con detalles de la
arquitectura de software [13]. En este art´ıculo so´lo se mencionan algunos de los
paquetes de la norma IEC 61970, como por ejemplo el paquete Wires, donde se
encuentran las clases que representan los equipos f´ısicos que pueden formar parte
de un sistema ele´ctrico de potencia, y el paquete Topology, el cual proporciona
las clases necesarias para poder describir las conexiones entre los equipos.
2 Propuesta
Es claro que la utilizacio´n de CIM es fundamental para lograr la interoperabilidad
entre distintas aplicaciones de un DMS. Por lo tanto, a la hora de desarrollar este
tipo de sistemas es importante evaluar cuidadosamente su instanciacio´n como
modelo de datos, ya sea para obtener persistencia, validar y construir el modelo
de manera confiable, y que las aplicaciones puedan utilizar los datos del modelo
y actualizarlos.
Como se menciono´ anteriormente, es muy escasa o cas´ı nula la documen-
tacio´n de como instanciar CIM. En este sentido se pueden encontrar algunos
trabajos que proponen una implementacio´n parcial del modelo de datos [13], lo
cual puede derivar en la seleccio´n erro´nea de la tecnolog´ıa o software utilizado
si no se consideran de manera conjunta todas las necesidades vinculadas a la
interoperabilidad.
En el trabajo de Pradeep y colab.[12] se propone una extensio´n de CIM pa-
ra la construccio´n del modelo de datos, descomponiendo la informacio´n lo´gica
(modelo dina´mico) y la informacio´n f´ısica (modelo esta´tico) de la red, permi-
tiendo que las distintas partes del sistema de gestio´n interactu´en con el modelo
correspondiente (por ejemplo, toda la informacio´n estructural estara´ asociada al
modelo esta´tico, y toda la informacio´n vinculada con las mediciones de campo
impactara´ en el modelo dina´mico).
Esta propuesta que a primera vista permite mejorar la interoperabilidad ge-
neral del sistema, no brinda detalles en te´rminos de eficiencia considerando el
taman˜o de la red o la cantidad de componentes. En este sentido, adema´s de con-
siderar una divisio´n del modelo de datos en esta´tico y dina´mico, es importante
evaluar distintas tecnolog´ıas para implementar dichos modelos, analizando el im-
pacto de las distintas funcionalidades y servicios involucrados, como as´ı tambie´n
de los requerimientos de tiempo real.
En este art´ıculo, se propone una solucio´n para la instanciacio´n de CIM como
un modelo de datos, sobre la base de su divisio´n en esta´tico y dina´mico, consi-
derando los servicios comunes o habituales involucrados a dichos modelos y la
interoperabilidad esperada en cada caso. En este sentido se presentan distintas
soluciones tecnolo´gicas, analizando las ventajes y desventajas de las ma´s utili-
zadas. Finalmente, se propone una solucio´n integral sobre un caso de estudio
que permite realizar consultas, altas, bajas y modificaciones al modelo. Dicha
solucio´n considera adema´s la necesidad de persistencia.
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3 Desarrollo de propuesta
3.1 Seleccio´n y uso de alternativas
Sobre la base de la utilizacio´n del modelo CIM como esquema de modelo de
datos, se debe reflexionar sobre la manera de instanciarlo teniendo en cuenta la
flexibilidad, posibilidad de persistencia, acceso a los datos, etc. Luego de ana-
lizar trabajos previos (mencionados anteriormente) que presentan un estudio
parcial del problema de instanciacio´n, se desprenden dos maneras de trabajar
con el modelo de datos. En la primera, se considera la instanciacio´n de las clases
generadas con alguna herramienta partiendo del esquema de paquetes base [2].
Teniendo en cuenta la documentacio´n propuesta por el esta´ndar, se propone ma-
nejar la persistencia del modelo a trave´s de representaciones RDF3. A partir de
esta propuesta, surge como segunda alternativa trabajar con alguna herramienta
que permita administrar el modelo de representacio´n planteado. La comparacio´n
entre ambas alternativas se muestran en la Figura 2.
Figura 2. Alternativas para representar el modelo de datos.
Analizando las ventajas y desventajas de cada solucio´n se opto´ por trabajar
con un modelo RDF. Los mismos, se construyen bajo un esquema de clases que
puede estar definido a trave´s de un formato OWL (Web Ontology Language)4 o
RDFS (Resource Description Framework Schema)5[11,10]. As´ı, utilizando esta
tecnolog´ıa se provee de un medio para mapear un disen˜o de un modelo orientado
a objetos, y representarlo en algu´n formato espec´ıfico como por ejemplo XML.
Adema´s, existen herramientas que automa´ticamente generan esquemas RDF, y
otras que permiten manejar instancias de modelos del mismo tipo [4,15].
Los modelos RDF esta´n compuestos por un conjunto de recursos que contie-
nen atributos, y relaciones entre estos recursos. Las herramientas que manejan
3 Esta´ndar definido World Wide Web Consortium (W3C) para representar modelo de
datos y metadatos.
4 Lenguaje disen˜ado para ser usado en aplicaciones que necesitan procesar el contenido
de la informacio´n. OWL propone un mecanismo de interpretacio´n de contenidos.
5 RDFS es un lenguaje de propo´sito general para representar vocabularios RDF.
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este tipo de modelos proponen diferentes maneras de persistir los datos, y pueden
interpretar los datos guardados en los varios formatos de representacio´n[8,3].
En cuanto a CIM, el esta´ndar plantea como primer paso para utilizar el
modelo, la definicio´n del conjunto de clases a utilizar de acuerdo al contexto y
tipo de sistema con el que se va a trabajar. Este conjunto de clases es denominado
perfil. La serie de pasos definida se esquematiza en la Figura 3.
Figura 3. Definicio´n de perfiles y esquema CIM.
Realizando un ana´lisis del esquema de clases CIM y de acuerdo a las nece-
sidades planteadas por el sistema a implementar, se realizo´ una descomposicio´n
funcional del modelo en dos mo´dulos, respetando la propuesta del trabajo de
Pradeep y colab. [12]. Uno de ellos esquematiza la topolog´ıa de la red esta´tica
alojando los componentes y conexiones entre ellos. El otro define el estado de
la misma en cuanto a las mediciones. Estos se denominaron modelo esta´tico y
dina´mico respectivamente. Cada uno cuenta con un conjunto diferente de clases
CIM como se plantea en la Figura 4.
Figura 4. Separacio´n de modelo esta´tico y modelo dina´mico[12].
3.2 JENA
Una vez definido el formato de manejo de datos, se procedio´ a buscar una he-
rramienta que maneje modelos RDF para poder instanciar y trabajar sobre la
informacio´n. De acuerdo al entorno de desarrollo y, ma´s espec´ıficamente el len-
guaje utilizado, se determino´ que JENA es una buena alternativa. La misma
provee un framework para manejar y administrar datos representados con gra-
fos RDF[3].
En cuanto a los conceptos ba´sicos de este tipo de modelos, se pueden nombrar
3 tipos de componentes con los cuales se mapea el modelo de datos:
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– Recursos: Representa una entidad de la cual se desean presentar carac-
ter´ısticas y relaciones. En CIM, se mapeara´ con una instancia de una clase.
– Propiedades: Refleja el nombre de una caracter´ıstica del recurso. En cuanto
al uso del CIM, representa un atributo de una clase.
– Literales. Valores de una propiedad de un recursos. En CIM se corresponde
con un valor de un atributo de una instancia de una clase.
JENA presenta una API (Application Programming Interface) para poder
generar y administrar estos componentes. Este manejo se realiza a trave´s del ar-
mado de un conjunto de Statements. Un Statement es una 3-tupla que representa
un hecho en el modelo, la cual consta de los siguientes elementos:
– Sujeto: El recurso descrito.
– Predicado: La propiedad del recurso descrito.
– Objeto: El valor del predicado, y puede ser un literal si se trata de un
atributo, un recurso, o una relacio´n entre objetos.
El conjunto de estas 3-tuplas forman un grafo que representa un modelo RDF
como se muestra en la Figura 5.
Figura 5. Ejemplo de instancia de modelo RDF con JENA.
A modo de ejemplo, el paquete Wires de la norma IEC 61970 tiene la clase
ACLineSegment que representa una l´ınea de transmisio´n. Esta clase tiene los
atributos necesarios para definir este tipo de componente. Entre ellos se pueden
nombrar: Susceptancia (bch), Conductancia (gch), Resistencia (r), etc. Una ins-
tancia de este tipo de clase puede ser mapeada a trave´s de un recurso JENA que
cuenta con literales que representan cada uno de esos para´metros. En la Figura
6 se representa este caso.
3.3 Persistencia
Una de las caracter´ısticas a tener en cuenta al utilizar el modelo CIM, es elegir
una buena manera de persistir los datos. Para ello, se investigaron diferentes
alternativas de guardado y modos de acceso a la informacio´n. Los resultados
comparativos de las soluciones ma´s utilizadas son presentados en la Figura 7.
SII 2016, 5º Simposio Argentino de Informática Industrial
45 JAIIO - SII 2016 - ISSN: 2451-7542 - Página 55
Figura 6. Ejemplo de instancia de l´ınea de transmisio´n.
Figura 7. Comparacio´n de alternativas para persistencia de informacio´n.
Inicialmente se descarto´ el formato binario serializado ya que, si bien su
implementacio´n es de baja complejidad, no tiene funcionalidad vincualda con el
acceso de la informacio´n.
Para las soluciones restantes se concluyo´ que la ma´s adecuada y directa era
utilizar algu´n formato de representacio´n RDF. Adema´s, la herramienta utiliza-
da para el armado del modelo cuenta con la funcionalidad de guardar y cargar
los datos. En este sentido existen varias maneras de representar un modelo de
este tipo, que permiten persistir la informacio´n de manera legible [3]. Entre las
alternativas se puede nombrar Turtle, N-Triples, RDF/XML, JSON-LD, RD-
F/JSON, TriG, NQuads. Si bien, todas estas son va´lidas, el RDF/XML es el
ma´s estandarizado para el intercambio entre compan˜´ıas. No obstante, se podr´ıa
utilizar cualquier formato para el pasaje de datos interno entre aplicaciones.
Bajo un esquema de RDF se cuenta, adema´s, con un lenguaje de consultas
sobre los datos, que permite acceder a ellos de manera ma´s a´gil. Esta es una
caracter´ıstica no menor para tener en cuenta a la hora de seleccionar una opcio´n.
Dicho lenguaje se denomina SPARQL6.
Definida la alternativa de guardado, la utilizacio´n de JENA soporta distin-
tos tipos de formatos para persistir los datos en archivos. Esto funciona como
una base de datos a la que el framework accede para consultar/leer o escribir.
As´ı, es posible tener un manejo correcto de la interoperabilidad entre diferentes
aplicaciones del DMS en cuanto a los datos de la topolog´ıa de la red (Figura 8).
6 SPARQL Protocol and RDF Query Language. Se trata de un lenguaje estanda-
rizado para consultas en grafos RDF. Es una tecnolog´ıa clave en el desarrollo de
aplicaciones que utilizan este tipo de modelos
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Figura 8. Interaccio´n de los mo´dulos del DMS con los datos del modelo persistidos.
3.4 Adaptador
Como se menciono´ anteriormente, varias aplicaciones deben hacer uso de los
datos de la topolog´ıa de la red. Para desacoplar la implementacio´n del mode-
lo utilizando JENA y que cada mo´dulo pueda consultar la informacio´n de los
componentes, fue necesario realizar un adaptador de datos que se encargue de
realizar la traduccio´n necesaria para proveer una interfaz clara para el acceso a
los datos.
Esta situacio´n genera una agregacio´n en la arquitectura de un mo´dulo con
las caracter´ısticas referidas. En la Figura 9 se presenta el diagrama final de la
arquitectura, con la separacio´n del modelo esta´tico y dina´mico.
Figura 9. Interaccio´n final de aplicaciones con el modelo de datos.
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4 Caso de estudio e implementacio´n
Como caso de estudio se desarrollo´ un mo´dulo para la creacion y administracion
de un modelo de datos CIM. El mismo se realizo´ en el marco del proyecto “TE-
NERGIA – Soluciones tecnolo´gicas aplicadas a la distribucio´n de redes ele´ctricas”
financiado a trave´s de FONARSEC - ANPCyT, Ministerio de Ciencia, Tecno-
log´ıa e Innovacio´n Productiva, Argentina [6]. En este proyecto se propone el
desarrollo completo de un DMS.
Las diferentes aplicaciones del DMS utilizara´n este mo´dulo para crear, con-
sultar y editar el modelo CIM. La separacio´n entre modelo dina´mico y esta´tico
da flexibilidad para el manejo de datos en cuanto a su actualizacio´n y adquisicio´n
desde las diferentes aplicaciones.
Para el desarrollo se considero´ la representacio´n de modelo RDF, utilizando
JENA para su implementacio´n.
La creacio´n del modelo esta´tico se realiza a trave´s de la aplicacio´n del editor
de la red, la cual cuenta con un diagrama unifilar que permite agregar compo-
nentes ele´ctricos y asignar para´metros con los correspondientes formularios. Un
prototipo de esta funcionalidad se muestra en la Figura 10.
Figura 10. Interfaz de diagrama unifilar de prototipo desarrollado.
Para proveer de una interfaz clara necesaria para la agregacio´n y actualizacio´n
de los componentes ele´ctricos con sus respetivos para´metros, se opto´ por realizar
una implementacio´n utilizando el patro´n de disen˜o Factory Method [16].
Las aplicaciones del DMS utilizara´n los datos de los componentes creados so-
bre el modelo esta´tico para poder visualizar, operar y correr algoritmos que per-
mitan un manejo inteligente de la red ele´ctrica administrada. Adema´s, debera´n
recibir informacio´n del modelo dina´mico que es actualizado desde las mediciones
realizadas. Para esto fue necesario tener un medio para acceder a la informacio´n
de cada componente. La eleccio´n de RDF y ma´s precisamente JENA, permitio´
contar con un lenguaje de consulta sobre los datos creados (SPARQL). Utilizan-
do este lenguaje, se logro´ implementar una interfaz de acceso a la informacio´n
de cada componente. De esta manera, es posible una obtencio´n clara y adapta-
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da para el manejo de los datos desde cada aplicacio´n. Esta capa se denomina
“Adaptador de datos para aplicaciones” en la Figura 9.
5 Resultados
Para validar la arquitectura propuesta se realizaron pruebas del mo´dulo imple-
mentado interactuando con las diferentes aplicaciones del DMS en desarrollo.
Como resultado de las pruebas se pudo constatar que las aplicaciones pueden
acceder a la informacio´n solicitada de forma a´gil y ra´pida, logrando una exce-
lente interoperabilidad entre ellas. Para ello se creo´ una red caracter´ıstica desde
el editor del DMS. La misma modela una parte de la red de distribucio´n de la
ciudad de Tandil y cuenta con una cantidad significativa de componentes (10
barras, 13 interruptores, 7 transformadores). Las pruebas realizadas consistieron
en capturar mediciones de 3 puntos estrate´gicos de la distribuidora, de los cuales
se tomaron datos de inyeccio´n y flujos de potencia activa y reactiva, a´ngulos de
desfasaje y tensiones y corrientes por cada fase. Adema´s se realizaron pruebas
de estre´s o carga extrapolando la informacio´n del sistema medido. Esto permitio´
validar los tiempos de sincronizacio´n del DMS segu´n las funcionalidades men-
cionadas. En todos los casos se lograron tiempos aceptables, con actualizacio´n
generales del sistema en el orden de los segundos.
Adema´s, se realizaron verficaciones del proceso que exporta la topolog´ıa a
un archivo CIM/XML, y que a su vez pueda ser utilizado como entrada de otra
herramienta de gestio´n. Para validar este concepto, se probaron importaciones
de la red generada con otras herramientas (como OpenCIM[1]).
Finalmente, es importante mencionar que en el desarrollo realizado se busco´
siempre mantener un disen˜o claro y flexible, que permitiera la incorporacio´n de
nuevos componentes de manera sencilla, lo cual es fundamental en la etapa de
desarrollo de producto.
6 Conclusiones
En este trabajo se presento´ un estudio sobre la utilizacio´n del esta´ndar CIM para
el modelo de datos, considerando la implementacio´n de un sistema de gestio´n
de energ´ıa. El mismo posibilito´ describir las ventajas en la utilizacio´n de dicho
modelo, principalmente en te´rminos de persistencia, intercambio de informacio´n,
etc. Adema´s, permitio´ un mejor entendimiento del dominio en el que se esta´
trabajando actualmente.
Para ello se desarrollo´ un mo´dulo para la generacio´n de una instancia de un
modelo de datos CIM, que puede utilizarse dentro de las diferentes aplicaciones
de un DMS. En este sentido se priorizo´ contar con una interfaz clara y trans-
parente, que considere adema´s contar con funcionalidad de consulta y guardado
de datos de cada componente, logrando as´ı mayor interoperabilidad entre los
diferentes mo´dulos.
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Claramente, la eleccio´n de herramientas adecuadas en el proceso de desarrollo
de este tipo de sistemas permite generar una solucio´n modificable en el tiempo,
y adaptable a la necesidades futuras que puedan surgir en el sector.
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